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1 Lieber Kunde 
 
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Gaskamins 
von Faber! Sie haben ein Qualitätsprodukt 
erworben, das Ihnen für viele Jahre Wärme und 
Atmosphäre spendet. Alle Faber Gaskamine 
werden einer gründlichen Endkontrolle unterzogen 
und sorgfältig verpackt. Sollten Sie dennoch Grund 
zur Beanstandung haben, wenden Sie sich gern an 
Ihren Fachhändler oder an Glen Dimplex Benelux 
BV. 
 
 Gewährleistung von 2 Jahr: 

 
Um eines Garantie Anspruch von 3 Jahren zu 
machen, ist es wichtig, dass Sie den Kamin 
registrieren. Dafür haben wir eine spezielle 
Website erstellt. Während der Registrierung 
werden Sie alle Informationen über die Garantie 
zu finden 
 
 Achtung: 
Die Details Ihrer Kamin können Sie in der 
Bedienungsanleitung finden.  
Sie können Ihren Kamin registrieren bei: 
www.gdbservice.com 
 
Glen Dimplex Benelux BV 
Adresse:  Saternus 8 
  NL-8448 CC  

Heerenveen  
Tel:  +31 (0)513 656 500  
Fax:    +31 (0)513 656 501  
Email:    info@glendimplex.nl  

Information: www.glendimplex.nl 
 

  Einleitung 

Der Kamin darf nur von entsprechend 
qualifiziertem Fachpersonal angeschlossen 
werden. Die jeweiligen Zuständigkeiten sind im 
Arbeitsblatt G 1020 des DVGW geregelt. 
 
Faber unterstützt Ihre Anlagenplanung: alle 
Gaskamine finden Sie im Palette CAD und im 
Warehouse für das 3D-Zeichenprogramm Sketch 
Up.  
 

 Kontrolle 

Alle Gaskamine werden sorgfältig verpackt und vor 
dem Versand kontrolliert. Überprüfen Sie bitte Ihr 
Gerät dennoch direkt bei der Anlieferung. Sollten 
Sie Beschädigungen feststellen, melden Sie diese 
bitte umgehend Ihrem Lieferanten. 
 

 CE-Erklärung 

Hiermit erklären wir, dass der von Faber 
angebotene Gaskamin aufgrund seines Entwurfs 
und seiner Bauweise die grundlegenden 
Anforderungen der Gasgeräte-Richtlinie erfüllt. 
Produkt: Gaskamin 
Typ: Clear mit Flat Brenner  
Gültige EG-Richtlinien: 2009/142/EC 
Zugrunde liegende harmonisierte Norm: EN-613 
 
Durch entsprechende betriebsinterne Maßnahmen 
ist sichergestellt, dass serienmäßig hergestellte 
Geräte die grundlegenden Anforderungen der 
gültigen EG-Richtlinien sowie der davon 
abgeleiteten Normen erfüllen. 
 
Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn ohne 
vorherige schriftliche Genehmigung von Faber 
Änderungen am Gerät vorgenommen werden. 
 

2 Sicherheitshinweise 
 

 Das Gerät muss gemäß dieser 
Installationsvorschrift und den geltenden 
nationalen und örtlichen Vorschriften 
installiert und jährlich kontrolliert werden. 

 Kontrollieren Sie, ob die Angaben auf dem 
Typenschild der örtlichen Gassorte und dem 
örtlichen Gasdruck entsprechen. 

 Die Einstellungen und die Konstruktion des 
Kamins dürfen nicht geändert werden! 

 Kein zusätzlichen Holzimitate auf den Brenner 
oder in die Verbrennungskammer legen.  

 Das Gerät ist für Dekorations- und 
Heizungszwecke vorgesehen. Das bedeutet, 
dass alle Oberflächen, dazu zählt auch das 
Feuerungsglas, sehr heiß werden können 
(heißer als 100°C);  die Kaminunterseite und 
die Bedientasten sind hiervon ausgenommen. 

 Der Abstand zu brennbaren Materialien muss 
min. 50 cm vom Feuerungsglas betragen.  

 Durch die natürliche Luftzirkulation des 
Kamins werden Feuchtigkeit und noch nicht 
ausgehärtete, flüchtige Bestandteile aus 
Farbe, Baustoffen und Fußbodenbelag etc. 
angesaugt. Diese Bestandteile können sich an 
kalten Oberflächen absetzen. Aus diesem 
Grund sollte der Kamin nicht unmittelbar nach 
z. B. Renovierungsarbeiten geheizt werden. 

 Der Kamin sollte nach der Erstinbetriebnahme 
für mehrere Stunden heizen. So kann der Lack 
vollständig aushärten. Achten Sie beim ersten  
heizen auf eine ausreichende Belüftung, damit 
eventuell freigesetzte Dämpfe abziehen 

http://www.glendimplex/
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können. Wir empfehlen Ihnen, bei diesem 
Verfahren möglichst wenig anwesend zu sein.  

 Achtung: 
- Stellen Sie sicher, dass alle 

Transportverpackungen entfernt sind.  
- Stellen Sie sicher, dass keine Kinder oder 

Haustiere im Raum anwesend sind. 
 

3 Installationsanforderungen 

 Kamin 

 Dieses Gerät muss in eine bereits vorhandene 
oder neu zu bauende Kaminverkleidung 
eingebaut werden. 

 Bei Geräten mit flexibler Gasleitung ist der 
Gasregelblock aus Transportgründen auf der 
rechten Kaminseite montiert. Diesen 
losschrauben und in einer Entfernung von 
max. 30 cm hinter der Bedienungsklappe 
montieren.  

 Der Empfänger, der in einem Transporthalter 
A (siehe Abb. 1.4) seitlich der Regelblockstütze 
befestigt ist, kann jetzt auf die Oberseite der 
Regelblockstütze geschoben werden.  

 Der Transporthalter kann entfernt werden. 

3.1.1 Kaminverkleidung 

 Die Kaminverkleidung muss aus 
unbrennbarem Material bestehen. 

 Immer eine Unterstützung oder ein 
Kaminverkleidungseisen verwenden, wenn die 
Kaminverkleidung gemauert wird.  

 Benutzen Sie für die Verkleidung speziellen 
Sichtputz (mind. 100°C- beständig) oder 
Glasfasertapete, um Verfärbungen und Risse 
etc. zu verhindern.  

 Minimale Trockenzeit 24 Stunden je 
aufgebrachte Deckschicht. 

 Die Kaminverkleidung darf nicht auf dem 
Kamineinbaurahmen des Gerätes aufgestellt 
werden. 

3.1.2 Abstände und Isolierung  

Zur Herstellung der vorgeschriebenen 
Dämmschichten sind Platten aus silikatischen 
Dämmstoffen der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102 
Teil 1 mit einer oberen 
Anwendungsgrenztemperatur von mindestens 700 
°C bei Prüfung nach DIN 52271 und einer 
Nennrohdichte von 80 kg/m³ zu verwenden.  
Diese müssen eine entsprechende 
Dämmstoffkennziffer nach AGI-Q 132 haben. Die 
Dämmstoffkennziffer darf an keiner Stelle die 
Ziffernfolge „99“ beinhalten!  
 

Die erforderliche Dämmstoffdicke kann i. d. R. aus 
dämmstoffherstellerseitigen Diagrammen ermittelt 
werden. Einige Wärmedämmstoffe können 
gleichzeitig als Vormauerung und als 
Wärmedämmung verwendet werden. Dadurch 
reduziert sich die Einbautiefe erheblich. Ein 
Ersatzdämmstoff mit entsprechendem 
bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis, die 
zu verwendende Dämmstoffschichtdicke, die 
Verarbeitung und die Notwendigkeit einer 
Vormauerung ist der jeweiligen Zulassung des 
Ersatzdämmstoffes zu entnehmen. 
Ersatzdämmstoffe müssen abriebfest sein. 

3.1.3 Vormauerung 

Bei Anbau des Gaskamins an zu schützende Wände 
ist eine Vormauerung erforderlich. 
Auf die Vormauerung kann verzichtet werden, 
wenn die Gebäudewand: 

 mindestens 11,5 cm dick ist, 

 aus nicht brennbaren Bauteilen besteht, 

 keine tragende Beton- oder 
Stahlbetonwand ist 

Die Vormauerung kann herkömmlich, z.B. aus 
Ziegelstein, errichtet werden, oder aber aus o. g. 
Dämmplatten bestehen, sodass die 
Gesamtbautiefe, bestehend aus Vormauer und 
Wärmedämmung erheblich reduziert wird. 

3.1.4 Hinter Lüftung 

Zwischen Geräterückwand und Dämmung darf 
keine direkte Verbindung bestehen. Es ist eine 
Hinter Lüftung von min. 1 cm vorzusehen. 

3.1.5 Entlüftung der Haube 

Für die gute Wirkung das gerat soll die Elektronik 
gekühlt werden mit Hilfe von Gittern.  
Wir schreiben eine minimalen freien Durchlass von 
200cm2 pro Gittern, oder einer vergleichbaren 
Alternative. 
 
Der Raum über dem Kamin muss immer belüftet 
werden,  Sorge dafür das die Konvektionsluft nicht 
zu warm wird. 
Für die richtige Belüftungsvorschriften beachten 
sie bitte die T.R.O.L. 2007.   
 
(siehe Abb. 1.1 und 1.2). Über den Gittern eine 
Schirmplatte A (siehe Abb. 1.1) aus unbrennbarem 
Material anbringen.   
Grundsätzlich sind die einschlägigen Regelwerke zu 
beachten. 
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4 Abgasleitung  

4.1.1 Montage  

 Keinesfalls direkt am Gerät mit einem 
kürzbaren, konzentrischen Rohrelement 
beginnen. 

 Kürz bare Rohrelemente immer mit einer 
Gewindeschraube sichern.  

 Achten Sie darauf, dass bei großen Abgas 
Länge das konzentrische Abzugsmaterial min. 
alle 2 Meter mit Schellen befestigt wird. So 
lastet das Gewicht des Rohrmaterials nicht auf 
dem Kamin. 

4.1.2 Anordnung 

 Für die Abgas- und Verbrennungsluftführung 
sind stets die von der Faber vorgeschriebenen 
Rohrmaterialien zu verwenden. Nur durch die 
Verwendung dieser Materialien kann Faber 
eine korrekte Funktionsweise gewährleisten. 

 In der Luft-Abgas-Leitung muss immer ein 
Messstutzen und eine Inspektionsöffnung 
eingeplant werden.  

 Die Außenseite des konzentrischen 
Abzugsmaterials kann +/- 150°C heiß werden. 
Bei einer Wand- oder Deckendurchführung ist 
für ausreichend Dämmung und Schutz zu 
sorgen. Vorgegebene Abstände sind 
einzuhalten. 

4.1.3 Schornsteinmündungen 

Das systemzertifizierte Luft-Abgas-System kann 

sowohl durch die Außenwand (Art C11), über Dach 

(Art C31) oder durch einen vorhandenen Schacht 

(Art C91) geführt werden. Die Mündungen befinden 

sich dabei immer nahe beieinander im gleichen 
Druckbereich. Es gilt die Einhaltung der jeweiligen 
bundeslandspezifischen Bauordnung, 
Feuerungsverordnung und der TRGI in ihren jeweils 
aktuell gültigen Fassungen. 

 
Kontrollieren Sie, ob die von Ihnen gewünschte 
Schornsteinmündung die örtlichen Vorschriften in 
Bezug auf Behinderungen und Lüftungsöffnungen 
erfüllt. 
 
 Achtung: 
Zur einwandfreien Funktion muss die 
Schornsteinmündung mindestens 0,5 m entfernt 
sein von: 

 Gebäudeecken. 

 Dachüberständen und Balkons.  

 Dachrändern. (mit Ausnahme des 
Firstrandes) (Kapitel 16) 

 
Mündung über Dach immer 1 m, über First 40      
cm. 

4.1.4 Vorhandener Schacht/Schornstein 

(C91) 

Sie können den Kamin an einen vorhandenen 
Schornstein anschließen. Der vorhandene 
Schornstein funktioniert dann als Luftzufuhr. Ein 
durch den Schornstein gezogenes flexibles RVS 
(Gastec QA) Rohr von 100 mm leitet dann die 
Rauchgase ab.  
 
Die Übergänge zwischen Verbindungsleitung und 
Schachtanschluss, sowie Schachtende und 
Mündungselement müssen hermetisch dicht 
ausgeführt werden. 
 
Die Verbindungsleitung vom Gasgerät bis zum 
Anschluss an den vorhandenen Schacht, sowie der 
Übergang zum Mündungselement und das 
Mündungselement selbst, müssen aus LAS-
Elementen von Faber erstellt werden.  
Im bestehenden Schacht schreibt Faber die 
Verwendung folgender Rohrmaterialien vor: 
Flexibel oder Starr, CE-zertifiziert, EN 1856-1 T600 
N1 D V2-L150040 
 
Zur Gewährleistung ausreichender 
Verbrennungsluftversorgung ist der Abstand 
zwischen dem eingezogenen Rohr und der 
Schachtinnwand min. nach Gerätestutzen zu 
bemessen. 
 
Anforderungen an den vorhandenen 
Schornsteinschacht:  

 Der vorhandene Schornstein sorgt lediglich für 
Luftzufuhr zu einem gerat.  

 Der vorhandene Schornstein muss sauber sein 

 Der vorhandene Schornstein muss dicht sein 

 Abhängig Fön gerat  Sol der vorhandene 
Schornstein eine minimale Maß Führung von   
150 x 150 mm oder 200x 200 haben. 
   

Weitere Information finden Sie auch in der 
Anleitung des „Schornsteinanschlusssets“. 
 

5 Vorbereitung und 
Installationsanweisung 

 Gasanschluss 

Der Gasanschluss muss die örtlich geltenden 
Normen erfüllen. 



  Installationsanleitung 

6 < < < < 

Wir empfehlen einen Gasanschluss von Ø 15mm 
direkt vom Gaszähler zum Gerät, mit einem 
Absperrhahn in der Nähe des Gerätes, der immer 
erreichbar ist. 
Den Gasanschluss so positionieren, dass er gut 
zugänglich ist und die Brennereinheit für 
Servicezwecke jederzeit demontiert werden kann. 
 

 Elektrischer Anschluss und Steuerung 

Wird Strom für den Fernbedienungsempfänger 
benötigt, dann muss eine Wandsteckdose 230 VAC 
– 50Hz in der Nähe des Kamins montiert werden 
oder vorhanden sein. 

5.2.1 Smart-Home Installation  

Der Empfänger kann mit einem Haus-
Automatisations-System, mit Hilfe eines 
Zusatzkabel, verbunden werden. Benötigt wird 
hierzu das G60-ZCE/500mm Kabel mit Alex 2510- Z 
–Anschluss (Art.-Nr.: 06022950, Belegungsplan im 
Lieferumfang enthalten). 

5.2.2 Faber ITC ,  
Intelligent Technical Controller  

Mit dem ITC App von Faber steuern Sie Ihren 
Gaskamin bequem per Smartphone, Tablet oder 
PC. Das App dient als Alternative zur 
herkömmlichen Fernbedienung. 
 
Bei der Bestellung des ITC-Moduls immer Typ und 
Seriennummer des Gerätes angeben. 
 
Weitere Information finden Sie in der Anleitung 
“ITC”. 
 

 Vorbereitung des Kamins  

 Den Kamin aus der Verpackung nehmen. 
Darauf achten, dass die Gaszuleitungsrohre 
unter dem Gerät nicht beschädigt werden.  

 Eine Lagerfläche einrichten, um ggf. Leisten 
und Glas sicher ablegen zu können. 

 Die Leiste und das Glas ggf. entfernen und die 
verpackten Teile aus dem Kamin 
herausnehmen. 

 Den Gasanschluss am Gasregelblock 
vorbereiten. 

 

 Aufstellen des Kamins 

Beachten Sie bitte die Installationsanforderungen 
(siehe Kapitel 3).  
Das Gerät am richtigen Ort aufstellen und die Höhe 
gegebenenfalls mit den Stellfüßen justieren. 

Höhenverstellung und Nivellierung des Kamins 
(siehe Abb. 1.5). 
Grobe Höhenverstellung:  
- Mittels ausziehbaren Füßen oder mit den 

langen, mitgelieferten Füßen.  
Feineinstellung:   
- mittels ausdrehbarer Stellfüße 

 

 Montieren des Luft-Abgas-Systems  

 Jedes Rohteil passt in einander, und wird mit  
Gummi und Klemm-band  für eine gute 
Abdichtung sorgen.  

 Bei einer Decken- oder Wanddurchführung ist 
die Bohrung 5 mm größer als das Rohr zu 
dimensionieren. 

 Waagerechte Teil müssen mit einem Gefälle 
zum Kamin hin installiert werden (3°). 

 Die Montage des Luft-Abgas-Systems erfolgt 
immer vom Gerätestutzen nach oben. Sollte 
dies nicht möglich sein, kann ein verstellbares 
Rohrelement genutzt werden. 

 Für Anpassungsarbeiten verwenden Sie das 
kürz bare Rohrelement L500. Sorgen Sie dafür, 
dass das Innenrohr immer 2 cm länger als das  
Außenrohr ist.  

 Außenwand- und Dachdurchführung sind auch 
kürz bar. Diese Teile müssen immer mit einer 
Gewindeschraube fixiert werden. 

 Ein ummanteltes Rauchrohr nicht dämmen, 
sondern lüften. (ca. 100 cm²) 

 

 Kaminverkleidung erstellen 

Bevor die Kaminverkleidung erstellt wird, 
empfehlen wir, einen Funktionstest mit dem 
Gas Kamin durchzuführen - wie in Kapitel 9 
“Prüfung der Anlage” dargestellt. 

5.6.1 Kaminverkleidung 

 Die Kaminverkleidung aus nichtbrennbarem 
Verkleidungsmaterial (Promatect) in 
Kombination mit Metallprofilen oder 
Ziegelsteinen/Porenbetonblöcken erstellen.  

 

6 Glas herausnehmen  
 

 Seitliche Abdeckstreifen  entfernen  (siehe 
Abb. 2.1) 

 Abdeckstreifen B auf der Unterseite entfernen  
(siehe Abb. 2.2) 

 Saugglocken am Glas anbringen  

 Die Dichtungsschnur aus dem Falz nehmen 
(siehe Abb. 2.3) 

 Seitliche Falzstreifen entfernen (siehe Abb. 
2.4) 
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 Das Glas nach oben schieben, um die Scheibe 
aus dem unteren Falz zu lösen.  

 Jetzt das Glas vorsichtig nach vorne bewegen 
und nach untern aus dem Kamin 
herausnehmen (siehe Abb. 2.5) 
 

 Achtung: 
Das Glas wird in umgekehrter Reihenfolge 
wieder angebracht. 
Alle Fingerabdrücke am Glas entfernen, diese 
können sich ansonsten in das Glas 
einbrennen. 
 

7 Dekorative Einlage 
 
Es sind nur die durch Faber gelieferten 
Dekorationsmaterialien zu verwenden.  
Die Zündflamme muss stets von 
Dekorationsmaterial frei gehalten werden! 
Nicht das gesamte Dekorationsmaterial auf einmal 
auf den Brenner geben - durch Staubteile kann 
evtl. der Brenner verstopft werden. 

 Holzset platzieren 

 Ein Teil der Späne auf dem Brenner und dem 
Brennraumboden auslegen.  

 Die Holzscheite vorschriftsmäßig platzieren. 
(siehe Abb. 3.1 oder die mitgelieferte 
Holzsetkarte)  

 Die restlichen Späne auf dem Brenner und 
dem Boden verteilen. Eine zu dicke Schicht auf 
dem Brenner verhindern; dies beeinträchtigt 
das Flammenbild. 

 Den Kamin wie in der Montageanleitung 
beschrieben zünden. Beurteilen Sie, ob die 
Flammenverteilung in Ordnung ist. 
Gegebenenfalls die Späne verschieben, bis 
eine gute Flammenverteilung entsteht. 

 Das Feuerungsglas wieder anbringen und das 
Flammenbild kontrollieren. 

 EmbaGlow  

 „EmbaGlow“  wird für einen dekorativen 
glühen Effekt sorgen!  

 ziehen Sie die Wolle gut auseinander und 
legen auf  verschiedenen Orten ein Büschel 
auf den Brenner. 
 

 Achtung: 
Beachten Sie dass die Metallwollen nicht am 
Zündbrenner liegt 
As kann einen Kurzschluss in der Zündung System 
verursachen!! 
Die „wolle“ hat eine lange Lebensdauer, aber das 
glühen Effekt wird schließlich verschlechtern. 
 

 Kieselsteine 

 Die Kieselsteine auf dem Brenner und dem 
Brennraumboden gleichmäßig verteilen (siehe 
Abb.3.2 oder die mitgelieferte Infokarte zu 
Kieselbelag). Vermeiden Sie eine zu dicke 
Schicht; dies beeinträchtigt das Flammenbild. 

 Das Feuerungsglas wieder anbringen und das 
Flammenbild kontrollieren.  
 

8 Abdeckstreifen montieren  
 

Installieren Sie zuerst die vertikalen und im 
Anschluss die horizontalen Abdeckstreifen 
(fig. 2.1 und 2.2 ). 
 

9 Kontrolle der Anlage 

 Kontrolle der Zündung, Zündflamme 
und des Hauptbrenners 

 Den Kamin wie in der Anleitung beschrieben 
zünden. 

 Kontrollieren sie die Zündung des  
Zündbrenners. 
 

 Achtung: 

 Stellen Sie sicher dass die Zündkabel locker 
und nicht gespannt unter dem Gerät 
verlaufen.  

 Kontrollieren Sie, ob sich die Zündflamme 
einwandfrei über dem Hauptbrenner befindet 
und nicht durch Späne, einen Holzscheit oder 
Kieselsteine abgedeckt oder blockiert ist. 

 Kontrollieren Sie die Zündung des 
Hauptbrenners in Höchst- und Niedrigstellung 
(Die Zündung muss zügig und ruhig verlaufen.) 

 Gas-Dichtheitsprüfung  

Kontrollieren Sie mit einem Gaslecksucher oder -
Spray alle Anschlüsse und Verbindungen. 
Nach Überprüfung der Teile trocken tupfen!  

 Kontrolle des Brenner- und 
Vorderdrucks.  

Stellen Sie sicher dass der Vorderdruck den 
Vorgaben entspricht (s. Kapitel 14 Technische 
Daten). 
Vordruck messen:  

 Gerätehahn zudrehen. 

 Messnippel B (siehe Abb.1.3) einige 
Umdrehungen aufdrehen und einen 
Messschlauch an den Gasregelblock 
anschließen. 

 Diese Messung bei Höchststellung des Kamins 
durchführen und wenn sich der Kamin in der 
Zündflammenstellung befindet. 
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 Bei einem überhöhten Druck dürfen Sie das 
Gerät nicht anschließen 
 

Brennerdruck messen: 
 Achtung: 
Kontrolle des Brennerdrucks nur bei einem 
korrekten Vordruck durchführen.  

 Messnippel A (siehe Abb. 1.3) einige 
Umdrehungen aufdrehen und einen 
Messschlauch an den Gasregelblock 
anschließen. 

 Der Druck muss den technischen Daten dieser 
Anleitung (Kapitel 15) entsprechen. Im Falle 
von Abweichungen bitte Kontakt mit Faber 
aufnehmen. 

 Achtung:  
Alle Druckmessnippel schließen und auf 
Gasleckage kontrollieren. 

 

 Flammenbildkontrolle   

Den Kamin mindestens 20 Minuten in 
Höchststellung brennen lassen und daraufhin das 
Flammenbild kontrollieren auf: 

1. Flammenverteilung 
2. Farbe der Flammen 

  
Wenn ein oder beide Punkte nicht akzeptabel sind, 
kontrollieren Sie:  

 Die Anordnung und Verteilung der dekorativen 
Einlage. 

 Die Verbindungen des Rohrmaterials auf 
Leckage (im Falle von blauen Flammen). 

 Ob die richtige Stauplatte montiert ist. 

 Die Schornsteinmündung  
- Wanddurchführung, die richtige Seite 

oben und die korrekte Position  
- Dachdurchführung, die korrekte Position 

 Ob die Maximallänge des  Abgasrohrs nicht 
überschritten wurde. 

 

10 Einweisung des Kunden  
 

 Informieren Sie Ihren Kunden über die 
Instandhaltung und regelmäßige Wartung des 
Kamins. Weisen Sie ausdrücklich auf die 
Gefahr hin, dass Fingerabdrücke auf dem Glas 
sich einbrennen.  

 Weisen Sie Ihren Kunden in die 
Funktionsweise des Gerätes, inkl. 
Fernbedienung, Batteriewechsel und 
Einstellung des Empfängers, ein. 

 Übergeben Sie dem Kunden folgende 
Unterlagen: 

o Installationsvorschrift  
o Bedienungsanleitung  
o Holz-Instruktionskarte   

o Saugglocken 
 

11 Jährliche Wartung  

 Kontrolle und Reinigung 

 
Betreiber eines Gasgerätes sind nach den TRGI in 
der Fassung von 2008, nach Kapitel V Abs. 13.3.2, 
verpflichtet ihre Gasanlage regelmäßig warten zu 
lassen.  
Faber empfiehlt Ihnen, die folgenden Teile zu 
überprüfen/ und reinigen: 
- Zündbrenner  
- Hauptbrenner 
- Feuerungsraum kompl. 
- Feuerungsglas  
- Holzscheite auf Brüche kontrollieren  
- Luft-Abgasstutzen prüfen  
Auswechseln: 
Wenn nötig die Späne/Glutmaterialien 

 Glasreinigung 

Rückstände auf der Innenseite der Glasscheibe sind 
meist schwer zu entfernen. Dabei sind Glasreiniger, 
Ofenscheibenreiniger oder vergleichbare Produkte 
ungeeignet.  
Der Beschlag kann größtenteils mit einem 
trockenen Tuch entfernt werden. 
 

 Glasreiniger: 
Kaum Wirkung 

 Spiritus: 
Unwesentlich mehr Erfolg als mit 
Glasreinigung 

 Essigessenz: 
Ähnlich wie Glasreiniger und Spiritus   

 Ceranfeldreiniger: 
Sehr gute Reinigungsleistung, allerdings hoher 
mechanischer Kraftaufwand erforderlich und 
teilweise mehrfache Anwendung erforderlich. 

 VISS-Scheuermilch: 
Optimale Wirkung. Es kann ein neuwertiger 
Zustand der Scheiben erzielt werden. 
   

Nach dem "Abscheuern" der Scheibe ist unbedingt 
eine  Entfernung der Reinigungsmittelrückstände 
mit sehr viel klarem Wasser erforderlich. Das kann 
mit einem Schwamm, Mikrofasertuch o.ä. erfolgen.
  
Im letzten Schritt ist die Scheibe mit  
Haushaltspapier oder trockenem Tuch 
(Geschirrtuch ) blank zu polieren.  
 
Für die Außenseiten der Kaminscheiben genügt 
üblicherweise Glasreiniger. Nach technischen 
Eingriffen ist es aber unbedingt notwendig, jegliche 
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Flecken, Fingerabdrücke etc. zu entfernen. 
Andernfalls brennen diese Rückstände ein. 
 
Jetzt die Kontrolle durchführen, wie in Kapitel 8  
“Kontrolle der Anlage” beschrieben. 

  Umbau auf eine andere Gasart  

 (z. B. Propan) 

Dies kann nur erfolgen, wenn die richtige 
Brennereinheit installiert wird. Wenden Sie sich in 
diesem Fall an Ihren Lieferanten.  
Bei der Bestellung immer Typ und Seriennummer 
des Gerätes angeben.  
 

12 Luft-Abgas-System-Berechnung  
 
Zur Berechnung des Luft-Abgas-Systems nutzen Sie 
bitte das "Faber Flue App". 
 
Das können Sie kostenlos 
herunterladen: 
  
www.faber.kamine.de:  
Blackberry und PC (Google Chrome Browser 
erforderlich) 
 
App Store:  
iPhone, iPad und Mac. 
 
Google Play:  
Android Smartphones und Android Tablets 
 
Alternativ können Sie auch mit Hilfe der 
Berechnungstabelle die mögliche Abgasführung 
ermitteln (siehe Kapitel 13). 
 
Die Möglichkeiten für die horizontale und vertikale 
Abgasführung sind in einer Tabelle dargestellt 
(siehe Kapitel 12.11). Diese Tabelle basiert auf den 
Werten für die Startlänge (STL), die effektive Höhe, 
auch als totale vertikale Höhe (TVH) bezeichnet, 
sowie der totalen horizontalen Rohrlänge (THL). 
Die Tabelle gibt Ihnen Auskunft darüber, ob der 
geplante Rohrverlauf möglich ist und welcher 
Strömungsbegrenzer bei der jeweiligen 
Abgassituation einzubauen ist. 

 Startlänge (STL) 

Die Startlänge stellt die erste vertikale Strecke 
direkt über der Feuerstätte bis zum ersten 
Rohrbogen dar. Dieser feste Wert ( in Abbildung 
13.1,13.2 und 13.3 beispielhaft mit A, N und F 
bezeichnet ) findet sich in den Tabellen 12.11 in 
der oberen Reihe wieder. 

 Totale vertikale Höhe, 

wirksame Höhe (TVH) 

Die totale vertikale Höhe, in den Tabellen als TVH 
bezeichnet, ist die Strecke, die vom 
Rauchrohrstutzen bis zum Mündungselement 
gemessen wird. Sie wird z.B. mit einem 
Lasermessgerät ermittelt  oder den 
Bauzeichnungen  entnommen. Beachten Sie dazu 
in den Beispielzeichnungen die Abbildungen 13.1, 
13.2 und 13.3.. Dort ist dieser Wert als TVH 
bezeichnet. 

 Totale horizontale Länge (THL) 

Die totale horizontale Länge ist ein rechnerischer 
Wert, der sich aus der tatsächlichen horizontalen 
Rohrlänge (siehe Punkt 12.4) sowie möglichen 
Rohrbögen innerhalb der horizontalen Strecke 
ergibt. Beispiele dazu finden Sie in den 
Zeichnungen als I, K und Q für Bögen sowie als H, J, 
L, M, P und R für horizontale Rohrführungen. 

 Gesamtlänge der tatsächlichen 
horizontalen Rohrverläufe  

Die tatsächliche horizontale Rohrlänge, in den 
Zeichnungen  mit H, J, M, P und R bezeichnet, 
ergibt sich aus der einfachen Addition der 
horizontal verlegten, geraden Rohrelemente. 

 90° Bögen in horizontaler Richtung 

( liegend montierte 90° Bögen) 

Es werden nur Bögen betrachtet, die in der 
Horizontalen montiert sind. In der 
Beispielzeichnung sind dies die Bögen I, K und Q. 

 45° und 30° Bögen in horizontaler 
Richtung  

(liegend montierte 45/30° Bögen) 

Wie unter Punkt 12.5 sind auch hier nur liegend 
verlegte Rohrbögen gemeint. Diese werden nur 
deshalb gesondert erfasst, weil sich bei 45° und 30° 
andere Einflüsse auf den Gesamtwert (THL) 
ergeben, als bei 90° Bögen. 

 Bogen 90° aus der vertikalen in die  
horizontale Richtung 

Bögen 90° aus der vertikalen in horizontale 
Richtung oder umgekehrt. Angegeben als G, O und 
S. 

 45°-, 30°-Bogen von der vertikalen zur 
horizontalen Richtung 

30 ° oder 45 °-Bögen in der vertikalen Richtung. 
Angegeben als B und D. 
 

 Rohrverläufe 45° oder 30° 
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Rohrverläufe montiert in einem Winkel von 45° 
oder 30° in der vertikalen Richtung. 
Angegeben als C. 

 Tabelle Strömungsbegrenzer 

Werkseitig ist immer ein 30mm 
Strömungsbegrenzer vormontiert (siehe Abb. 2.6). 
Finden Sie an Hand der STL, TVH und THL in der 
Tabelle 12.11 oder 12.12 den richtigen 
Strömungsbegrenzer.  
 

 
 

 Tabelle Strömungsbegrenzer für LAS Ø 100/150 mm  

Startlänge (STL), totale vertikale Höhe  (TVH), totale horizontale Länge (THL) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

STL 

STL  

THL 

TVH 

TVH 

TVL  
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13 Beispiele 
 
Fig. 13.1          Fig.1 3.2 
 

       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

TVH 
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14 Berechnungstabelle   
 
 

Startlänge (STL) 

die erste vertikale Strecke auf Feuerstätte Wert                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Längenelement 0,1 - 0,45 m 0,2 

Längenelement 0,5 - 0,90 m 0,5 

Längenelement 1,0 - 1,40 m 1 

Längenelement 1,5 - 2,00 m 1.5 

Längenelement 2,00 m und mehr 2 

Bogen 90° 0,1 

Bogen 45° oder 30° 0,2 

Mündungselement ( Dachdurchführung ) 
1 

Außenwandanschluss 0 

Total   
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totale vertikale Höhe  (TVH) 

gemessene Höhe gerundeter Wert 

                                                                                                              

                                                                                                     Meter 

            

                        Meter  

Total horizontale Länge  (THL) 

Berechnung  

Teil Menge x Wert Ergebnis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gerundeter Wert 

Totale Länge in 
Metern  x 1  

90° Bögen, vertikal 
nach horizontal  x 0,4  

45° Bögen, vertikal 
nach horizontal  x 0,2  

90° Bögen im 
horizontalen 
Rohrverlauf 

 x 1,5  

45° Bögen im 
horizontalen 
Rohrverlauf 

 x 1  

Rohrverläufe mit 45° 
oder 30° Neigung  x 0,7  

 

total _______+ 
                          

                    Meter 

Suchen Sie in der Tabelle TVH und THL nach dem korrekten Wert: 

Ermittelter Wert, lt. 
Tabelle: 
 

 
  

Wen der gefundene Wert eine Zahl ist, überprüfen dann ob das STL Zahl höher oder gleich an dem Wert in der 
Tabelle ist. 
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Wen STL-Wert kleiner ist als wie in der Tabelle, dann ist Installation nicht möglich 

  Lösung: Starten Länge zu niedrig für die minimale Länge.  In der oberen Zeile der Tabelle Wirt die richtige länge 
an gegeben.  

Ist der gefundene Wert ein X , Dann ist die Erwunste Situation nicht möglich, 
  Lösung: Ändern Sie den TVH oder THL 

resultieren 

Masfurung StrömungsBegrenzer    =    Gefunden Wert für das Komma. 
                          mm 

 

Weitere Informationen = Gefunden Wert hinter dem Komma 
markieren Sie 

 die angewendet wird 

Installieren Sie eine Luft-Dosierungsplatte gemäß Montageanweisung 

0,1 

 

Installieren Sie ein Reduzierstück auf 100/150 mm direkt auf der 

Feuerstätte. 0,2 
 

Bei Aussenwandanschluß 100/150mm  installieren Sie das 

Reduzierstück auf 100/150  vor dem letzten Bogen( oder 

Aussenwandanschluß 130/200 anbringen). Bei Abgasführung über 

Dach direkt vor dem Mündungselement. 

0,3 
 

 Bei Abgasführung über Dach ( Mündungselement ist immer in 

100/150 mm ausgeführt ) installieren Sie das Reduzierstück auf 

100/150 mm direkt vor dem Mündungselement. Aussenwandanschluß 

130/200 mm 

0,4 
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15 Technische Daten,  Clear – Flat Brenner     

 
 

Gas-Kat.  II2ELL3P II2E3P II2ELL3B/P II2ELL3BP 

Gerätetyp  C11/C31/C91 C11/C31/C91 C11/C31/C91 C11/C31/C91 

Eingstellt auf Gasart  G25 G20 G30 G31 

Nenwarmebelastung  KW 8.8 8.8 8.5 8.5 

Nenwarmeleistung  KW 6.6 6.6 6.4 6.4 

Wirkungsgrad  2 2 2 2 

NOx-Klasse  5 5 5 5 

Abgasmassenstrom gr/s   6.22   6.44   6.83 6.45 

Abgastemperatur °C   400   400   400 400 

Anschlussdruck mbar 20 20 50 50 

Gasvolumenstrom bei Vollast M3/h 1.082 0.925  0.266 0.348 

(Bei 15º C und 1013 mbar) g/h - - 810 650 

Brennerdruck Höchststellung mbar 16 11 22 27,5 

Düse Hauptbrenner  mm Bray Bray Bray Bray 

Niedrigstellung-Düse mm 2.1 2.1 1.3 1.3 

Zündflamme  SIT145 SIT145 SIT145 SIT145 

Düse-Code  Nr.36 Nr.36 Nr. 23 Nr 23 

Durchmesser Zufuhr/Abzug mm 150/100 150/100 150/100 100-150 

Gasarmatur   GV60 GV60 GV60 GV60 

Gasanschluss   3/8” 3/8” 3/8“ 3/8“ 

Elektroanschluss  V 220 220 220 220 

Batterien Empfänger  V 4x AA(1,5V) 4x AA(1,5V) 4x AA(1.5V) 4x AA(1.5V) 

Batterien Sender V 9 9 9 9 
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16 Positionierung von Dach- und Wandmündungen  
 

 Achtung:  
 
Diese hinweisen gelten nur für die guten Wirkung des Gerätes,  

Es gilt die Einhaltung der jeweiligen bundeslandspezifischen Bauordnung, Feuerungsverordnung und der TRGI 
in ihren jeweils aktuell gültigen Fassungen. 

 

   

Abmessung Position Abgasauslass 
Abstand 

mm 

D unterhalb von Regenrinnen 500 

E unterhalb der Traufe 500 

F unterhalb Balkonen und Dachüberständen 500 

G Abstand von vertikalen Rohren (Regen- und Abwasser) 300 

H Abstand von Innenecken / Außenecken 500 

J Abstand von einer Wand zum Außenwandanschluss 1000 

K 
Abstand zwischen zwei Außenwandanschlüssen 

zueinander 
1000 

L Abstand zwischen zwei Dachmündungen 450 

M Abstand zwischen zwei Dachmündungen übereinander 1000 

N 
Abstand zwischen zwei Außenwandanschlüssen 

nebeneinander 
1000 
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          NEIN

JA

        NEIN

JA

   NEIN

JA

NEIN

JA

Primärluftöffnung

- Fernbedienung neu verbinden 
- Batterien i. d. Fernbedienung?
- Batterien im Empfänger?
- Netzteil defekt? 
- Empfänger defekt?

Starten Sie das Gerät 
mit der Fernbedien-
ung.
Jede Sek. ein Signal? 

kein
Signal

Batterien im 
Empfänger leer 

1x 9V. Alkaline 
4x 1.5V. AA Alkaline
Netzteil ersetzen
Empfänger ersetzen

Deutlich hörbarer 
Klick der 
Magnetspule in der 
Gasarmatur? 

- Zündkabel- und 
Elektrode auf Brüche
und Risse,

- Zündelektrode evtl. 
vorsichtig anschleifen 

- sämtliche 
Kabelbinder  
entfernen

- Das Zündkabel sollte
nicht an Metalle
anstoßen

- ggf. Zündkabel 

4x 1.5V. AA Alkaline  

- kontrollieren Sie die 
Verkabelung am Unter-
brecher

- ON/OFF-Schalter in 
Stellung OFF

- ON/OFF-Schalter messen
- Kabel von Gasarmatur zum        

Empfänger defekt oder 
schlechter Kontakt

- kontrollieren Sie den
Masse-
kontakt oben rechts am
Gasregelblock

- Motor in der Gasaramtur
ohne Funktion

- Microschalter nicht in der

3 kurze 
Signale 

1 langes
Signal

Magnetspule in der 

Gasarmatur defekt Gasarmatur ersetzen

defekte
Teile  
ersetzen 

Funkenbildung 
Kontrollieren Sie die 
folgenden Teile:

Zündflamme
vorhanden

- Entlüften Sie die Gasleitung 
- Reinigen Sie den Zündbrenner, die 
Primärluftöffnungen, die Düse und 
die Leitung zwischen Gasarmatur 

u.

17  Check-Up  

 
 
  



  Installationsanleitung 

18 < < < < 

NEIN

JA

 

NEIN

    JA

Zündflamme
bleibt in Betrieb

- Kurzschluss in der   
Thermoelementschaltung

- Magnetspuhle in der   
Gasarmatur defekt

komplette Verdrahtung der 
Thermoelement-schaltung 
u. den Unterbrecher prüfen

min. 4 mV

Gasarmatur ersetzen 

Zündvorgang 
stoppt und 
Knopf B dreht 
auf Position 
hohe Flamme 
und die 

- Kurzschluss in der 
Thermoelement-
schaltung

- Empfänger defekt

- Reparieren oder ersetzen Sie
die Verdrahtung in der
Thermoelementschaltung 

- Empfänger ersetzen

Magnetspuhle 
defekt, deutlich 
hörbarer Klick der 
Magnetspuhle in 
der Gasarmatur?

Zündung stoppt, keine 
Reaktion des Empfängers 

Empfänger resetten

Abstand zwischen 
Zündflamme und 

Spannung am 
Thermoelement messen. 
Mindestens 4 mV müssen 
anliegen.
Messung über das schwarze 
Kabel und Masse (Unterbrecher).

Min 4 Mvolt

- Kurzschluss in der  
Thermoelementschaltun.

- Berührt die Zündflamme        
das Thermoelement
richtig?
(falls nicht, dann niedrige  

mV)

- Thermoelement defekt
Prüfen Sie die Spannung.

min. 4 mV
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   NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN NEIN

JA JA

Gerät funktioniert einwandfrei!

Ausschalten des
Geräts per 
Fernbedienung 
möglich? 

Ausschalten des 
Gerätes per ON/OFF-
Schalter möglich?

- Kontrollieren Sie die   
komplette Verdrahtung
der Thermoelement-
schaltung, der Gasarmatur 

und 
vom Unterbrecher.

Option 
StepBurner kann 
ein- und aus-
geschaltet werden 
(nur per Fern-

Fernbedienung
erneut 
verbinden. 
Schalten nun 
möglich?

Flammenbild ist blau und 
hebt sich vom Brenner.  
Das Gerät geht aus.

- LAS-Konfiguration OK? 
- Strömungsbegrenzer prüfen
- Blaue Flamme: schliessen alle
Rohrteile richtig? 

- Aussenwand- oder
Dachdurchführung blockiert?

Flammenbild nach 
10 Minuten gelb

Reparieren Sie die
Verdrahtung

Magnetventil ersetzen
Empfänger ersetzen

- Kontrollieren Sie die 
Verdrahtung vom
Magnetventil zum 
Empfänger

- Magnetventil defekt
- Empfänger defekt

Kontrollieren Sie die 
Fernbedienung und 
den Empfänger.
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NEIN

JA

NEIN

JA

Hauptbrenner
startet 

- Knopf A  korrekt 
eingestellt? 

- Vordruck ausreichend?

Hauptbrenner bleibt 
brennen?

Magnetspuhle schließt, 
wenn der Motor dreht 
und es sind 3 Signale zu 

- LAS-Auslegung OK? 
- LAS-Rohre dicht?
- richtiger 
Strömungsbegrenzer? 
- Abdichtung zwischen   
Zündflamme und Brenner 
dicht?

- Abdichtung der Brenner-
einheit dicht? 

Batterien im Empfänger 
ersetzen 

Zündflamme zu hoch.
Der Abstand zwischen 
Zündflamme und 
Thermoelement 
stimmt nicht, wenn 
der Hauptbrenner 
brennt. 
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18  Maßzeichnungen. 

 Clear- Log Brenner  
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 Clear- Log Brenner  mit Wirdum770 
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 Gittern und Inspektion Tür  
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Zertifikaten  
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